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Vertrag: Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag
Auftrags-Nr. (MPA): 9910 046 019 Ger/Sii/sii
Bauprodukt / System: Schreiber-Auflager / System 1

Schreiber-Fahrbahniibergangskonstruktionen / System 1

Harmonisierte techn. Spezifikation: EN 1337-3:2005, EN 1337-4:2004, EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004, EN 1337-7:2004, EN 1337-8:2008
ETAG n° 032 (Edition of May 2013)

Mitgeltende Spezifikation: DIN 4141-13:2010, Z-16.7-449, ONORM B 4021:2012
TL/TP FU (Stand: 03/05)
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9910 046 000 -6/ -7 und N 2008 032
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Beilagen: -

Gesamtseitenzahl: 2

Anzahl der Ausfertigungen: 1 x SCHREIBER Briicken-Dehntechnik GmbH, Original

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitét Stuttgart zulassig.

Die MPA Universitat Stuttgart ist eine durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte
Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Verfahren.



1 Ubersicht der im Quartal gefertigten Bauprodukte im Herstellwerk

Zertifiziertes / Registriertes Technisches Re- | Nummer Zertifikat / | Fertigung | Beanstan-
Bauprodukt gelwerk Registrierung im Quartal | dungen
Elastomerlager m. u. o. Gleitteil | EN 1337-3 0672-CPR-0720 Ja Nein
Rollenlager o. Gieitteil EN 1337-4 0672-CPR-0721 Nein
Topflager EN 1337-5 0672-CPR-0722 Ja Nein
Kipplager (P, L) o. Gleitteil EN 1337-6 0672-CPR-0723 Nein
Kalotten- und Zylinderlager EN 1337-7 0672-CPR-0432 Ja Nein
Fuhrungslager und FHK EN 1337-8 0672-CPR-0724 Ja Nein
Festhaltekonstruktionen DIN 4141-13 9910 046 000-7 Ja Nein
Ausstattung Z-16.7-449 9910 046 000-6 Ja Nein
Briickenlagerausstattun - .
ZUEN 1337.3 -5 7.8 ONORM B 4021 | N 2008 032 Ja Nein
Fahrbahniibergangskonstruktion | TL/TP-FU = Ja Nein
Fahrbahnibergangskonstruktion | ETAG 032 - Ja Nein

2 Gegenstand der Inspektion

Im Rahmen der laufenden Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produkti-
onskorntrolle (WPK) am 18.02.2019 im Herstellwerk Mainhardt durch die MPA Universitit Stutt-
gart, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing A. Siilzle (Inspektor), erfolgte eine Inspektion der Fertigung.
Ubenwachungspflichtige Lager und Fahrbahniibergénge befanden sich in unterschiedlichen Stadi-
en der Fertigung, im Auslieferungslager oder waren bereits ausgeliefert.

Vom Auftraggeber wurde bestatigt, dass seit der letzten Inspektion keine wesentlichen personellen
oder fertigungstechnischen Veranderungen erfolgt sind. Zur Inspektion war von der Eigeniiberwa-
chung des Herstellers (WPK) Herr Fischer, sowie in der Endmontage weitere Werker anwesend.

3 Durchgefiihrte Uberprﬂfungen

3.1

Besichtigung des Bereichs des Materiallagers, der Brennschneiderei, der mechanischen Fertigung,
der Schweilterei, des Korrosionsschutzes, der Lagerendmontage sowie des Auslieferungslagers.

Uberpriifung der Fertigung

3.2

Ausgewahlte Produkte befanden sich in unterschiedlichen Stadien der Fertigung oder waren zur
Auslieferung bereit. Es erfolgte die Uberprifung an zuféllig ausgewahlten Produkten in unter-
schiedlichen Fertigungsstadien.

Uberpriifung an Lagern und Fahrbahniibergingen

3.3

Es wurde die Dokumentation einschlieflich der erforderlichen Nachweise der verwendeten Kom-
ponenten Uber Abnahmepriifzeugnisse an den ausgewahlten Produkten tberpriift.

Uberprﬁfung der Dokumentation der Eigeniiberwachung

4 Inspektionsergebnisse, MaRnahmen

Es wurden im Herstellwerk in Mainhardt keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.
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